
7 月 26 日

ガソリンスタンド前

配水管
ベンゼン 0.019 mg/L 0.01 mg/L

ガソリンスタンド前

配水管
ベンゼン 0.02 mg/L 0.01 mg/L

・ベンゼン、臭気、味以外の 48 項目は 2検体とも水質基準をクリア。

・2検体とも臭気（油様臭）が確認されたため、味の検査は未実施。

8月 23 日

ガソリンスタンド前

配水管

ベンゼン

トルエン

キシレン

MTBE

1.7 mg/L

9.4 mg/L

1.8 mg/L

0.005 mg/L

0.01 mg/L

(0.4 mg/L)

(0.4 mg/L)

(0.02 mg/L)

ガソリンスタンド前

配水管

ベンゼン

トルエン

キシレン

MTBE

5.5 mg/L

23 mg/L

5.1 mg/L

0.014 mg/L

0.01 mg/L

(0.4 mg/L)

(0.4 mg/L)

(0.02 mg/L)

ガソリンスタンド前

配水管

ベンゼン

トルエン

キシレン

MTBE

7.6 mg/L

31 mg/L

5.6 mg/L

0.17mg/L

0.01 mg/L

(0.4 mg/L)

(0.4 mg/L)

(0.02 mg/L)

・3検体とも臭気（油様臭）を確認。


